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Agenda:
✓ Processo de Planejamento da Operação Elétrica

✓ Mudança no comportamento da Curva de Carga

✓ Impacto da Previsão de Carga nas Análises Elétricas

Objetivo:
✓ Apresentar os desafios com as mudanças recentes no

comportamento da carga e destacar a relevância
dessas informações para conduzir as análises no
âmbito do Planejamento da Operação Elétrica.



Processo de Planejamento 
da Operação Elétrica



Planejamento da Operação
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Diretrizes para Operação Elétrica Mensal e Quadrimestral
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CURTO PRAZO

Quadrimestral 
e Mensal

1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 1º QUAD
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Planejamento da Operação Elétrica de Médio Prazo
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Próximo Ciclo: PAR/PEL 2024, Ciclo 2025-2029
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Mudança no comportamento 
da Curva de Carga



Contextualização
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Contextualização

10



130,8%

182,0%

121,2%

67,7%

49,5%

58,4%

30,9%

10,4%
5,2%

8,2% 9,1% 7,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

%

M
W

Crescimento % Potência Instalada

Projeções para 2029
MMGD: 7.990 MW
Carga: 11.792 MW

Projeção da Geração MMGD Instalada em MG



Curva de Carga – PAR/PEL 2022 (Dezembro 2028)
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Impacto da Previsão de Carga 
nas Análises Elétricas
Alterações Propostas



Carga Atual do PARPEL
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PATAMAR Carga Dia Horário

PESADA Maior carga global
Dias úteis, sábados 

ou domingos
19ª a 22ª

MÉDIA Maior carga global
Dias úteis, sábados 

ou domingos
9ª a 17ª DU e SÁB

10ª a 17ª DOM

LEVE Menor carga global De 3ª a 6ª feira 1ª a 8ª

MÍNIMA Menor carga global Domingos ou feriados 1ª a 9ª

Obs.: Por exemplo, da 19ª a 22ª horas compreende o período entre 18:00 a 22:00
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Alteração proposta
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PESADA Máxima Noturna

MÉDIA Máxima Diurna

LEVE Mínima Noturna



Alteração proposta
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Caso Complementar
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Mínima Diurna

Menor CARGA LÍQUIDA 
(carga sem MMGD) no 

período diurno

Esse caso tem o potencial de ser significativo para 
orientar as análises de acesso ao sistema de transmissão 

e também as avaliações dos transformadores de 
fronteira com fluxo reverso (Dist→ RB)
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EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 

Número preliminar, 
estudos em andamento.Nos últimos ciclos de estudo do 

PAR/PEL, foi constatado um crescimento 
exponencial de Solicitações de Acesso 

para usinas fotovoltaicas no ACL.

Em janeiro de 2021, a EPE 
emitiu um estudo para viabilizar 

o escoamento de 11.000 MW 
no Norte de MG

Potencial de Geração Centralizada em Minas Gerais



Análise da Rede Básica de Fronteira
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Obrigado!

Gerência Executiva de Planejamento Elétrico PL/DPL


